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RESUMEN: En caso de accidentes severos en túneles se requiere una adecuada estrate-
gia para evitar pérdidas humanas. En túneles con ventilación longitudinal el recurso funda-
mental es la actuación sobre los ventiladores de chorro para dirigir o concentrar la nube de
humo. Las situaciones más comprometidas se presentan en túneles con doble sentido de cir-
culación.En este artículo se presentan varios modelos numéricos de distintacomplejidady cos-
te que permiten el análisis e interpretaciónde accidentes con fuego. Finalmente se muestran
ejemplos de aplicación a casos reales, en particular los realizados para los túneles de El
Negrón 11y Los Yébenes.
La tendenciaactual en sistemas de venti-
laciónestá encaminada a la implantación de
sistemas longitudinalesincluso para grandes
longitudes.Esto es debido fundamentalmen-
teal menor coste de construcción al no tener
que disponer conductos auxiliares y la facili-
dad de ampliación si es necesario aumentar
el empuje instalado. Sin embargo en caso de
incendio,el humo no tiene posibilidad de ser
evacuado como ocurriría en un sistema de
extracción mediante trampillas u otros ele-
mentos análogos. La actuación de salva-
mentose basa entonces en el control de la
masa de contaminantes mediante actuación
sobre los ventiladores de chorro que la dirigi-
rán conforme a la estrategia de salvamento
planeada. Desde este punto de vista es de
fundamental importancia la flexibilidad de
actuación sobre ventiladores puesto que los
situados en las proximidades del foco pue-
den quedar fuera de servicio debido a las
altas temperaturas. En virtudde ello es acon-
sejable un reparto de los equipos uniforme
según la longitud del túnel. Por otra parte el
papel clave que juegan los ventiladores
requiere que estos sean reversibles aun
cuando el sentido de circulación sea único.
En estas circunstancias la situación de
túnelcon doble sentido de circulación se pre-
senta como especialmente dramática al no
poder impulsar el humo aguas abajo del
incendio. En estos casos la actuación se
centra en mantener el humo confinado el
tiemposuficiente para que los usuarios esca-
pen, para lo cual se opera desde los ventila-
dores más alejados al incendio. En efecto, la
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Lactuación desde aceleradores próximos
crearía turbulenciascapaces de romperla
estratificaciónde lacapacalientedandouna
situaciónmás desfavorablepara el escape
de laspersonas.
En túneleslargosestas actuacionesse
complementanconvías de escapelaterales
ademásde las medidasdeseguridadcomu-
nes:cordonesdetectoresde incendio,cáma-
rasdetelevisión,postes808, cortedetráfi-
co, anunciospormegafonía,etc.
8inembargoen unasituaciónrealdonde
hay vehículos circulando, ventiladores
conectados,unasdeterminadascondiciones
atmosféricasexteriores,etc., no es fácil
sabercómoactuarparalograrconfinaro diri-
girloshumos;a estose unequeelequipode
controlaun siendo personalespecializado
tiene que actuaren condicionesde emer-
genciaporloquelasdecisioneshandeestar
claramentepredeterminadasen funciónde
variablesque aportala instrumentacióni s-
taladaen el túnel(velocidadde! aire en el
interior,númerode vehículoscirculando,...).
Es interesantecontarconunsistemadecon-
trolinformatizadoqueeviteloserroreshuma-
nos. Estas decisionessólo puedenser fija-
dasdespuésdeestudiarmultitud eescena-
rios de accidentepara lo que es necesario
establecermodelosnuméricosquepermitan
la interpretación.
1. MODELOS
Modelo unidimensional
Estemodelomantieneunnivelde simpli-
cidad que permitesu uso para el análisis
generaldelfenómenoasícomounainterpre-
tación de éste en términosde variables
macroscópicas controlables y utilizables
inclusoentérminosde dimensionamiento.El
bajocosteoperacionalde estemodeloper-
mite realizarmultitudde estudios.Además
sus resultadospuedenser utilizadospara
imponercondicionesde contornoen modeli-
zacionesmáscomplejas.
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Este método supone que toda la sección
transversal se encuentra en las mismas con-
diciones, lo que es claramente irreal en las
proximidades del foco donde los gases
calientes por flotacióntiendena situarse bajo
la bóveda o el falso techo del túnel permi-
tiendo una zona con aire respirable a la altu-
ra de las personas si se consigue mantener
la estratificación.En este sentido cabe consi-
derar que los resultados serán conservado-
res. Por otra parte, al perder los detalles en
la sección transversal no se observan ciertos
fenómenos como por ejemplo las recircula-
ciones de la capa caliente.
Una de las ventajas de este modelo es
que permiteacoplarlo fácilmentecon el com-
portamiento del tráfico. En la figura 1 se
muestran las curvas características de un
proceso de frenado y las densidades de
vehículos resultante.Para simplificar se con-
sidera que existen sólo dos regímenes: vehí-
culos con densidad Pomoviéndose a la velo-
cidad definida por la curva fundamental de
tráficoy vehículos parados con una densidad
máxima. La cola de vehículos parados crece
a velocidad distinta de la llegada de coches
por lo que aparece una discontinuidad u
onda de choque.
En el modelo se supone que los efectos
de la compresibilidad del aire pueden des-
preciarse y se combinan las ecuaciones del
movimientopara cada sección suponiendo la
continuidad de la presión y el caudal. Así el
movimiento de la columna de aire se descri-
be mediante la ecuación de equilibrio:
dW(t)=F(t)M dt
donde M es la masa de aire en el túnel W(t)
su velocidad en cada instante de tiempo y
F(t) la fuerza total en cada instanteque inclu-
ye el efecto émbolo (variable con el tiempo
según van parando los coches), el empujede
los ventiladores, las fuerzas meteorológicas
y la resistencia del tubo (variablecon la velo-
cidad W).
LPmax- Po
x x=O
x=O
Figura1 Modelo de tráfico
En el método de cálculo las ecuaciones
de transferencia (velocidad, entalpía, con-
centración,etc) están condicionadas por los
términosfuente y por las condiciones de con-
torno. En general se tiene
aq -+-+
-(P1$) +div[pW$+J($)]=q ($)
at
donde:
<\>: propiedadgenéricadelfluido
(magnitudesescalares transportadas)
p: densidad
W: vector velocidad
]<$):
q<$):
vectordensidadde flujo
caudal de la fuentepor unidadde
volumen
Para la resolución del sistema se recurre
a un método de diferencias regresivas en el
tiempo.
El modelo descrito contempla la propia
evolución de contaminantes del incendio, el
tipo de ventilación y las distintas actuaciones
llevadas desde control.
Modelos tridimensionales
El modelo unidimensional es apropiado
para realizar estudios a nivel global donde se
acepta que la temperatura, composición de
los gases y otras magnitudes son lo sufi-
cientemente uniformes en secciones trans-
versales al túnel. Obviamente esto no ocurre
cerca de un incendio. Un esquema del ilujo
en esa región está esbozado en la figura 2.
-- ¡Iu!go+penac:h>!(anicicnesIriciaIes)
Figura 2. Regióndel incendio
En el suelo hay un vehículo u otro objeto
que arde y del que se eleva una llama segui-
da de un penacho de gases calientes. La lla-
ma y posteriormenteel penacho arrastran el
aire necesario para la combustión. Los gases
calientes formados por el aire arrastrado y
los productos de la combustión, que general-
mente será incompleta,se instalan en la par-
te superior del túnel, formando una capa
caliente con sustancias posiblemente tóxicas
y con partículas de hollín que son repartidas
a los ventiladores, a las paredes o a otros
vehículos o personas que se encuentren en
el suelo. El aire caliente que se extiende por
debajo del techo se encuentra aguas arriba
con el aire de la ventilación naturalo forzada,
formándose un puntode remanso y una zona
de recirculación, que impide que dichos
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gases calientes penetrena una distancia sig-
nificativaaguas arriba siempre que la veloci-
dad de ventilación sea suficiente.
La capa caliente prosigue su movimiento
fundamentalmente hacia aguas abajo, for-
mando un chorro parietal, cuyo espesor cre-
ce por arrastrede aire limpiode la parte infe-
rior del túnel, hasta que, a una distancia sufi-
cientemente grande, el aire caliente ocupa
toda la sección del túnel. Aguas abajo de
esta distancia yaguas arriba de la posición
del puntode remanso, podría suponerse que
el modelo unidimensional es válido. En la
región intermedia restante, que es esencial-
mente tridimensional, ocurren fenómenos
muy complejos y difíciles de modelar. Hay
intercambios de masa, cantidad de movi-
mientoy energía, tanto por convección como
radiación entre el aire, el objeto, los gases
emitidos por éste y las paredes del túnel; las
ecuaciones que rigen el fenómeno son las 5
ecuaciones de conservación de la Mecánica
de Fluidos: masa, 3 de cantidad de movi-
miento y de la energía, además de las nece-
sarias para modelar la combustión, la pro-
ducción de hollín y la radiación.
Al ser las ecuaciones de conservación en
derivadas parciales, (siendo las variables
independientes las coordenadas de cada
punto y el tiempo) es necesario fijar, además
de condiciones iniciales, condiciones de con-
torno apropiadas en la pared del túnel, en las
paredes del objeto que arde (o alternativa-
mente una simulación de cómo se consume
el material combustible de dicho objeto o
vehículo), y en la zona de entrada aguas arri-
ba y de salida aguas abajo. La resolución del
anterior sistema de ecuaciones en derivadas
parciales, junto con las condiciones iniciales
y de contorno se realiza numéricamente,
mediante discretización apropiada del cam-
po de fluido y del intervalotemporal de inte-
rés.
Estetipode modelizacióntridimensional,
quetratade dardistribucionesde las distin-
tas magnitudes(temperatura,presión,velo-
cidad,composición,etc) en todo instantey
entodoel campodelincendio,es complejoy
difícil de implementarcon carácter general, y
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requiere una capacidad de cálculo y tiempo
de ordenador descomunal; por ello se tiende
a desarrollar modelos más simples del deno-
minado tipo compartimentalo zonal, que ha
sido aplicado a la simulación de fuegos en
habitaciones o edificios, aunque muy esca-
samente en túneles.
Modelo zonal o de compartimentación
Los modelos zonales en lugar de dar el
detalle de lo que ocurre en cada punto, divi-
den el dominio en diferentes zonas o com-
partimentos, y dan propiedades medias de
las magnitudes en cada una de ellas, o pre-
suponen variaciones de acuerdo con reglas
fijadas a priori, basadas en la experimenta-
ción o en argumentos físicos.
Cada uno de los elementos antes men-
cionados: objeto que arde, llama, penacho,
capa caliente, paredes del túnel, capa fría
inferior, zona de recirculación y regiones de
entrada y salida, se supone que son las
zonas o módulos en que se divide el fuego,
la variación de cuyas propiedades está rela-
cionada con los intercambios de masa, can-
tidad de movimientoy energía con las zonas
circundantes. Las propiedades de cada
zona, por ejemplo la temperaturade la capa
caliente, se suponen uniformes o que varían
con arreglo a una ley sencilla. Los intercam-
bios entre zonas se describen mediante
leyes fenomenológicas directas. Las ecua-
ciones de conservación de masa y energía
pueden plantearse reteniendo el término de
variación temporal para algunas de las
zonas, con lo que resulta un sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias acopla-
das para describir la evolución temporal del
fuego, lo que es útil para simular los proce-
sos inicialy de extincióndel fuego; en etapas
intermedias es suficiente una suposición de
tipo cuasiestacionario, que requiere única-
mente la resolución de un sistema de ecua-
ciones de tipo algebraico.
Aunque el modelo zonal es mucho más
sencillo que el tridimensional, el número de
ecuacionesa resolverpuedesermuyeleva-
do, dependiendo del número de zonas y de
magnitudesque describen cada una de ellas.
Como ejemplo, la capa espacial aguas aba-
jo, estaría descrita por las siguientes magni-
tudes que determinan las condiciones en su
zona de entrada desde el penacho: espesor,
temperatura,velocidad y composición de los
gases.
Otra complicación adicional es que exis-
ten regiones, como la pared del túnel, en las
que el cálculo de la distribuciónde tempera-
turas requiere la resolución de una ecuación
adicional, aunque ésta puede simplificarse
tomandocomo única variable espacial la dis-
tancia a su superficie intema.
Estos dos últimos métodos trabajan con
un gran número de variables, lo que genera
un volumen inmenso de resultados y dificulta
la realización de estudios paramétricos, por
lo que sólo se utiliza en regiones locales de
especial interés.Así mismo, los detalles pue-
den resultar irreales debido a la incertidum-
bre de las variables que participan en el
fenómeno.
2. EJEMPLOS
A continuación se presentan distintos
ejemplos desarrollados en los que se em-
plean los modelos expuestos anteriormente.
Para los modelos unidimensionales se
muestran distintos tipos de resultados obte-
nidos (gráficas de velocidades y concentra-
ción de humos) pero se hace especial hinca-
pié en los beneficios de este tipo de estudios
a la hora de establecer las pautasde actua-
ción que regirán el comportamientodel equi-
po de control en las situaciones de interrup-
ción de calzada con fuego. Los análisis reali-
zados para los modelos tridimensionales
permiten comprender mejor el comporta-
miento local del incendio mostrando las limi-
taciones del modelo unidimensional y
haciendo posible un uso más eficiente del
mismo.
Ya se ha comentado la dificultadexisten-
te para confinar la nube de contaminantesen
los túneles de doble sentido de circulación.
Los modelospresentadoscorrespondena
los túneles de LOS YÉBENES y El
NEGRON 11.
Ambos son túneles carreteros localiza-
dos en Toledo y León respectivamente. El
primeroes un túnel de dos carriles con doble
sentido de circulación con una longitud de
882 m. El segundo también de dos carriles
está proyectadopara un único sentido de cir-
culación aunque se ha previsto una situación
de emergencia en la que los vehículos circu-
lan en los dos sentidos por cierre del túnel
paralelo (accidente, mantenimiento,etc). Su
longitud aproximada es de 4200 m.
Para los dos ejemplos se muestran dos
tipos de gráficas. Las primeras presentan la
evolución de la velocidad del aire de ventila-
ción en el interiordel túnel una vez realizada
la actuación correspondiente. Las segundas
recogen la peligrosidad de la situación para
un pasajero en gráficos de isolíneas de nive-
les de concentración de CO y humos. En
ellas, el eje horizontal es la variable espacial
a lo largo de la longitud del túnel y el vertical
es la escala de tiempo. Las isolíneas dibuja-
das permiten establecer para cualquier ins-
tante la concentración de humos o CO a lo
largo del túnel. Es posible apreciar también
las trayectorias de escape de los pasajeros
bien hacia las bocas o hacia las salidas de
comunicación laterales en el caso de El
Negrón.
Las figuras 3 y 4 corresponden al túnelde
Los Y ébenes. La contrapresión es en este
caso de 50 Pa, el tráficose reparteequilibra-
damente en los dos sentidos y el incendio se
produce a 1/3 de la boca norte. Inicialmente
se tienen dos ventiladores soplando de Nor-
te a Sur favoreciendo el tiro natural. La
actuación ha consistido en conectar seis
ventiladores en sentido Sur-Norte a la vez
que se desconectan los iniciales.
Como se puede ver en la Figura 3 la velo-
cidad (positiva en el sentido Norte-Sur)
comienza a aumentar debido a la parada de
los vehículos que inicialmentese oponen a la
ventilación, para después caer al conectar
los equipos de ventilación longitudinal,hasta
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Figura 3. Velocidadairedeventilación.
estabilizarseenunvalorde0.8mIs.Elcam-
biodesignoenlafigurarepresental inver-
siónenel sentidode la masadeaireenel
interiordeltúnel.
En la Figura4 se puedenapreciarlos
nivelesde concentraciónde humosy ea
sufridosenlatrayectoriahastaelescape.La
trayectoriarepresentaunavelocidad1.4mIs
loqueeneltramomáslargosuponequeuna
personasituadaenelpuntodondeseprodu-
ceel incendiotardaríaensalirdeltúnel3.5
minutos.Durantestetiempola trayectoria
nocortala isolíneadecoeficientedeextin-
ciónadmisibledevalor0.4m-1(líneaengro-
sadaen la figura)porlo quese considera
quelaactuaciónessuficiente.
Paralelamentepuedenserrepresentadas
isolíneasdeconcentracióndecontaminante
ea enelinteriordeltúnel,introduciendotam-
biénlasmismastrayectoriasdeescape.En
estecasoelvaloradmisibles deunacon-
centracióndeea de400ppm.
Es posibleapreciarenlamismafigurael
procesode inversióndelsentidodelaire,al
tenerencuentaqueenel planox-tla pen-
dientede las isolíneasen laszonasdonde
noexistegeneracióndecontaminantecoinci-
deconla velocidadelairey,portantolos
cambiosdesignode lapendientecoinciden
concambiosdesignodelavelocidad.
Laexperienciaacumuladaalescogerun
conjuntodeescenariosdecálculoy particu-
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Figura4 Coeficiente de extinción.
larizar para cada uno de ellos una actuación
sobre los equipos que asegure el salvamen-
to de los usuarios del túnel, ha permitido
desarrollar una línea de actuación genérica,
recogida para el estudio del túnel de los
Yébenes en la tabla 1.
En la tabla se aprecia la forma de actua-
ción ante diferentes situaciones del tráfico
(equilibrado o con sentido preferente) que
puede ser medido mediante la colocación de
espiras, de ventiladores (inicialmenteconec-
tados o túnel autoventilado)y, de velocidad
inicial del aire dentro del túnel obtenida
mediante la instalación de un anemómetro
bidireccional. La actuación consiste en una
vez detectado un incendio, automáticamente
desconectar todos los ventiladoresen funcio-
namiento, para posteriormente encender los
indicados. Será importanteconectar ventila-
dores distintos de los que inicialmente fun-
Tabla1.Pautasde actuación.
cionabanconel findeahorrartiempode res-
puesta.
Un segundo\ejemplose presentaconlas
figuras5 y 6, se trataen estecasodeltúnel
delNegrón11,previstoparadesdoblarel trá-
fico que la autopista León - Oviedoque ini-
cialmentese manteníaa través del túnel
paraleloNegrón1,es portantountúnelpro-
yectadoparaunúnicosentidodecirculación,
aunquese admitela posibilidaddequeexis-
tadoblecirculaciónensituacionesextraordi-
narias.
La elevadalongituddeltúnel4200m)y la
existenciadel anteriorparaleloaconsejanla
utilizaciónde galeríasde comunicaciónque
puedanserutilizadascomovías de escape
antesituacionesde riesgo.
En estecasose representaunescenario
pésimode accidentecon fuego,en el que
existeunasituaciónextraordinariacontráfico
bidireccionaly ademásla posicióndel incen-
diobloqueaunade lasvíasdeescapeconel
túnel adyacente. Los usuarios, por tanto, ten-
drán que recorrer mayores distancias para
huir de la zona. Inicialmenteexisten dos ven-
tiladores actuando en el sentido Sur-Norte
mientrasque el tiro natural tiene sentido con-
trario.Como medida urgentede actuación se
interrumpe la acción de los dos ventiladores
permitiendoque el propio tiro natural invierta
el sentido en el del aire interior.
Rgura5. Ventilaciónairede ventilación
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TRAFICO SITUAC IÓN VELOCIDAD AIRE ACTUACiÓN
P R E V lA VENTILACiÓN (VENTILADORES)
Con ventiladores N -+ S Desconectar
N S 6 N -+ S
N -+ S N -+ S V. < 2.5 2 N S
S in ventiladores V. > 2.5 6 N S
N S 6 N -+ S
Con ventiladores N -+ S Desconectar
N -+ S Desconectar
N ++ S N -+ S V. < 2 2 N S
Sin ventiladores V. > 2 6 N S
N S V. < 2 2 N
-+ S
V. > 2 6 N -+ S
Con ventiladores N -+ S 6 N S
N S Desconectar
N S N -+ S 6 N S
S in ventiladores N S V. < 2.5 2 N -+ S
V. > 2.5 6 N -+ S
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Figura6.Coeficientedeextinción
La figurapresentala trayectoriadeesca-
pe pésimo donde se observa que no se
alcanzanvaloresde coeficientede extinción
superioresa losadmisibles.
Utilizandoel programaFIRE de AVL de
acuerdoconel modelotridimensionalindica-
do anteriormentese ha realizadoel estudio
transitoriode los primerosminutosde un
incendio.
El ejemploreproducela geometríadel
túneldelNegróndelquese handiscretiza-
do una longitudde 1400m mediante67452
celdas.El fuegose produceenel carrildere-
choy tieneunáreade 4X12m.
La figura7 muestraunaperspectivay la
Figura8 unasecciónlongitudinalde la evo-
luciónde las temperaturasen la zonapróxi-
maa unfuegosituadoen unode loscarriles
al cabode 7 minutosdel inicio.En ellasse
observa el efecto de arrastrelongitudinal
debidoa la velocidadde 4 mIs y la rápida
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ascensióna la bóvedade las zonas más
calientes.La combinaciónde estos movi-
mientosjuntocon la posicióndel incendioy
formacurvade la bóvedaprovocaunacurio-
sa asimetríadel movimientohacia el lado
contrariode aquélen el que se produceel
incendio.
La asimetríamuestrala existenciade
temperaturaselevadasenzonasbajasde la
seccióntransversaldel tUñelloquees perju-
dicialparalaseguridadencasode incendio.
Sinembargose corrigealalejarsede lafuen-
te consiguiéndosela estratificacióndelaire.
La granseccióndeltúnel(88.5m2)favo-
recela citadaestratificación,encontrándose
a 50 m de la fuentezonas bajascon incre-
mentode temperaturade 21°C a 1 minuto
delcomienzodel incendioy 47°C,6 minutos
mástarde.
3. CONCLUSIONES
En túneles con ventilación longitudinal la
actuación sobre los ventiladores es funda-
mental para evitar una catástrofeen caso de
accidente con fuego. Se han presentado tres
modelos de cálculo que permiten el estudio
de estas situaciones.
El modelo unidimensional aparece como
el de mayor simplicidad, las variables son
introducidas de forma macroscópica permi-
tiendo un análisis global del problema. Entre
sus ventajas se cuentan el bajo coste opera-
cionallo que posibilita el análisis de multitud
de casos y el acoplamiento con la acción del
tráfico. La realización de análisis locales
requiere el uso de otros métodos de elevado
coste como son los modelos zonales y tridi-
mensionales. Estos manejan un gran núme-
ro de variables, se genera gran volumen de
resultados y la interpretación de los casos
resulta difícil, por lo que la elección de las
hipótesis ha de ser especialmente cuidado-
sa. En general su uso es adecuado para con-
trastarensayos in-situen secciones de espe-
cial interés. La principal limitación de estos
modelos radica en la dificultad de definir el
modelo, en particular pueden presentar pro-
'(
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Figura 7. Perspectiva de las temperaturas en la zona del incendio 7 minutos tras su comienzo.
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Figura 8. Sección longitudinal de las temperaturas en la zona del incendio 7 minutos tras el comienzo.
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blemas la fijación de condiciones de contor-
no o la simulación del tráfico. Por otra parte
la incertidumbrede los valores de las varia-
bles participantespueden falsear los resulta-
dos.
Se han presentado en los ejemplos la
actuación realizada ante una situación de
incendio y tráfico bidireccional. Estos esce-
narios son especialmente peligrosos puesto
en ambas partes del incendio existen perso-
nas cuya seguridad puede verse afectada.
Los modelos numéricos permiten el estudio
de dicha seguridad con el fin de obtener pau-
tas genéricas de actuación sobre los equipos
de control. Las actuaciones además de
impedir la entrada de nuevos vehículos en el
interiordel túnel al mismo tiempo de avisar a
los atrapados de las vías de escape se cen-
tran en la ventilación longitudinalcon el fin de
dar el mayor tiempoposible al usuarios en su
huida. De forma genérica se persigue frenar
el aire interiordel túnel manteniendo la nube
de contaminantes concentrada en la zona
del incendio. La forma más inmediata de
conseguirlo es provocar la inversión en el
sentido del avance de la masa de aire, lo que
se ve dificultado por la gran cantidad de con-
diciones iniciales que pueden presentarse.
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En este sentido los modelos monodimen-
sionales son especialmente útiles mostrán-
dose del lado de la seguridad al representar
la sección con un mismo nivel de contami-
nantes.
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